
 
 

  
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
  

 

 
 COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
DISTRICT de MOSELLE 

 
PV 5 - Réunion classement. 

 
 

Réunion Plénière : du 3 Décembre  2021 (visioconférence) 
Présidence de séance : M. André PETTE.  
Présents : Michel GOTTE et Michel WIRIG 
  

 

 
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents. 
 
Réunion pour finaliser les dossiers à envoyer à la CRTIS, afin de prononcer le classement des installations sportives tous niveaux 
confondus. 

Proposition de classement des dossiers à envoyer à la CRTIS 
 

Classement terrain avec nouveau règlement 
 
 
 
Niveau T 5  syn 
Sarreguemines : stade de la Lembach -nni- 57 631 05 01 
AOP du : 09.01.2002 
Echéance :  08.10.2021 
Tests de conformités du 02.11.2021 par labosport 
 
Niveau T 5 
Folschviller : stade de la Mine -nni-57 224 01 01 
AOP du :17.01.2001 
Echéance du : 24.03.2021 
 
Niveau T 5   
Forbach : stade du Creutzberg -nni-57 227 04 01 
AOP du : 14.11.2006 
Echéance : 24.03.2021 
 
Classement niveau Travaux (T6) 
Folschviller : stade de la Mine 2 -nni-57 224 01 02 
Echéance du : 24.03.2021 
 

Tests de conformités 
 
St Julien les Metz : stade de Grimont 2 -nni- 57 616 01 02 le 17.09.20219 par labosport 
Transmis CRTIS 



 
ECLAIRAGE 

 
Confirmation de classement 

 

E 5 
 
Sarrebourg : stade JJ Morin -nni- 57 630 01 01 (12.11.2021) 
Eclairement moyen :  271 
Facteur uniformité : 0. 75 
Mini/max : 0. 64 
Niveau : E5 
 
Sarreguemines : stade de la Blies -nni- 57 631 01 01(03.11.2021 
Eclairement moyen :255 
Facteur uniformité : 0.70 
Mini/max : 0.53 
Niveau E 5 
 
Thionville : stade de Guentrange 1 -nni- 57 672 01 01(15.11.2021 
Eclairement moyen :228 
Facteur uniformité : 0.81 
Mini/max : 0.65 
Niveau E 5 

E 6 
Sarreguemines : stade de la Lembach-nni- 57 631 05 01(03.11.2021) 
Eclairement moyen :132 
Facteur uniformité : .72 
Mini/max :0.53 
Niveau E 6 
 
Thionville : stade de Guentrange 2 -nni- 57 672 01 02(15.11.2021 
Eclairement moyen : 167 
Facteur uniformité : 0.74 
Mini/max : 0.47 
Niveau E 6 
 
ILLANGE : stade municipal-nni- 57 343 01 01 (16.11.2021) 
Eclairement moyen : 123 
Facteur uniformité : 0.67 
Mini/max : 0. 54 
Niveau E 6 

E 7 
 
Fontoy : stade municipal 2 -nni- 57 226 01 02 (16.11.2021) 
Eclairement moyen : 0.98 
Facteur uniformité : 0.79 
Mini/max : 0.53 
Niveau E 7 
 
Terville : stade E. Gutt  -nni- 57  01 01(15.11.2021 
Eclairement moyen : 74 
Facteur uniformité : 0.57 
Mini/max : 0. 31 
Niveau E 7 
 
Richemont : stade R. Tusch-nni- 57 582 03 01(16.11.2021) 



Eclairement moyen : 105 
Facteur Uniformité : 0.81 
Mini/maxi : 0.53 
Niveau : E 7 

 
Uckange : stade municipal 2 -nni- 57 683 01 02(16.11.2021  
Eclairement moyen : 106 
Facteur uniformité : 0.77 
Mini/max : 0. 45 
Niveau E 7 
 
Yutz : stade Mermoz 2  -nni- 57 757 01 02(15.11.2021 
Eclairement moyen : 74 
Facteur uniformité : 0.57 
Mini/max : 0. 31 
Niveau E 7 
 
Yutz : stade de la Foret  -nni- 57  757 02 01(15.11.2021 
Eclairement moyen : 74 
Facteur uniformité : 0.57 
Mini/max : 0. 31 
Niveau E 7 


