
 
 

  
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
  

 

 
 COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
DISTRICT de MOSELLE 

 
PV 3 - Réunion classement. 

 
 

Réunion Plénière : du  8  Octobre  2021  
Présidence de séance : M. André PETTE.  
Présents : Michel GOTTE et Michel WIRIG 
  

 

 
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents. 
 
Réunion pour finaliser les dossiers à envoyer à la CRTIS, afin de prononcer le classement des installations sportives tous niveaux 
confondus. 

Proposition de classement des dossiers à envoyer à la CRTIS 
 

Classement terrain avec nouveau règlement 
 
 
Niveau T 5 syn 
Montigny les Metz : stade Kintzig 2-nni-57 480 01 02 
AOP du :25.03.2011 
Tests de conformités du :10.07.2020 
Echéance classement : 14.10.2020 
 
Yutz : stade Mermoz 2-nni-57 757 01 02 
AOP du :13.11.2013 
Tests de conformités du : 
Echéance classement : 08.09.2023 
 
Niveau T 5   
Yutz : stade Denis Muller-nni-57 757 03 01 
Echéance classement :22.06.2020  
  

Classement Salle de Sports : 
 
Niveau Futsal  T 3 
Guénange : Cosec Paul Hozé -nni- 57 269 99 01 
AOP du 01.10.2021 
PV CS du : 03.06.2010 
 
 

 
 



 
FAFA 

 
Pour permettre le versement de la subvention FAFA aux maîtres d’ouvrage dont le dossier a été accepté, la CRTIS a fait 
procéder à des visites de chantier : 
Rimling Erching : fin de travaux : arrosage intégré 
 

ECLAIRAGE 
 

Confirmation de classement 
 

E 1 
 
Metz FC (longeville les Metz) : stade St Symphorien-nni-57412 01 01 (20.09.2021) 
1er relevé des mesures Groupe électrogène allumé à 19h45. 
Relevé effectué à 20h05 
Eclairement moyen :2247 
Rapport Min/Max  :  0.68 
Facteur d’uniformité :0.86  
Niveau E 1 
 
2è relevé des mesures Réseau Electrique allumé à 20h50. 
Relevé effectué à 20h50 
Eclairement moyen :2277 
Rapport Min/Max  :  0.71 
Facteur d’uniformité :0.88  
Niveau E 1 
 

E 4 
 

Metz (longeville les metz): stade Dezavelle-nni-57 412 01 02 (29.09.2021) 
Eclairement moyen :  423 
Facteur uniformité : 0. 90 
Mini/max : 0. 79 
Niveau : E 4 (nouveau reglement 

E 5 
 
Metz : stade Weinberg-nni-57 463 06 01 (27.09.2021) 
Eclairement moyen :  230 
Facteur uniformité : 0. 73 
Mini/max : 0. 50 
Niveau : E 5 (nouveau reglement 
 
Clouange: stade M. Bellenger-nni-57 143 01 01 (13.09.2021) 
Eclairement moyen : 222 
Facteur uniformité : 0.79 
Mini/max : 0.59 
Niveau : E5 (nouveau reglement 
 

E 6 
 
Augny : stade L. Lallement -nni- 57 039 01 01 (04.10.2021) 
Eclairement moyen :  188 
Facteur uniformité : 0. 75 
Mini/max : 0. 63 
Niveau : E6 



 
Feves semecourt : stade municipal -nni- 57 211 01 02 (04.10.2021) 
Eclairement moyen :  140 
Facteur uniformité : 0. 79 
Mini/max : 0. 62 
Niveau E 6 
 
Plappeville : stade municipal -nni- 57 545 01 01 (27.09.2021) 
Eclairement moyen :  157 
Facteur uniformité : 0. 69 
Mini/max : 0. 47 
Niveau : E 6 (nouveau reglement 
 
Talange: stade M. Baquet 2-nni-57 663 01 02 (13.09.2021) 
Eclairement moyen : 165 
Facteur uniformité : 0.73 
Mini/max : 0.51 
Niveau : E 6 (nouveau reglement 
 
Metz : stade Arsenal-nni-57 463 09 01 (29.09.2021) 
Eclairement moyen :  141 
Facteur uniformité : 0. 79 
Mini/max : 0. 62 
Niveau : E 6 (nouveau reglement 
 
 
 

André Pette 
President CDTIS 

 
 


